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Modello termocamera FLIR ThermaCAM B4
Data immagene 2008:03:03 095627
Nome immagine IR_DO20 jpg
Emissivita 0,80

Temperatura nflessa 20,0°C

Distanza oggetio 20m

Descrizione

Facciata lato Cvest e nscaldamenta mtema nel pianc prima: si osserva una dispersions dal cordalo della copertura e dallinfisso
Inoftre & visibile un ponte termico sulla parete i comspondanza del pnma solan & nelfarchitrave delle aperiure al piano tera.

Modello iermocamera FLIR ThermaCAlM B4
[hata immagane 20082030 1020846
Home immagine IR_0021 jpg
Emisaivitd 0,90

Temperatura nfiessa 20,0 °C

Distanza oggetto 2.0m

Descrizione

Facciata lato Mord: i nscaldamento intemo era scarso ma si osserva una dispersione nzl collegamento parcte-telan & mfisso della
finestra. Inoltre & evidente nel =olaio del piano terra una temperatura molto bassa che indica una zona fredda non isolata




