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Data report

Societa

Indirizze

Operatore termografico

Meodelle termocamera

15/04/2009

GEAprogett s.a.5. di Lons
Yenturini & C.

Via Calcinaro, 2131
dott. Michels Bertoni

FLIR ThermaCAM B-3G0

Report di ispezione

Cliente

Indirizze site

Contatto

CEIR Societa Consortile
Cooperativa

Via 5. D Vittomo, B4 - Ravenna

Data immagine 20080410 083212
Mome immagine IR_M471jpg
Emissivita 0,80

Temperatura riflessa 20,0 °C

Distanza cggetio 1.0m
Descrizione

Wista lato Cheest 244

il riligvo

Si nota una maggiore temperatura appartente dai serramenti al piano primo rispetto a quella dei serrament al piano terra-
la differenza & dovuta al tatto che le inestre del piano supeniore, Jdietro gli scun chiusl, erano siate lasciate apee duranta




